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Persbericht

	Datum
	20 januari  2010
	
	

	Bericht nummer
	005
	
	

	Plaats
	Den Haag
	
	


Brand in hoogspanningsgebouw  Leyenburg Ziekenhuis
Den Haag - Door onbekende oorzaak is vanavond rond half tien brand ontstaan in een hoogspanningsgebouw van het Leyenburg ziekenhuis aan de Leyweg.

Bij deze brand raakte niemand gewond.

De brand werd automatische gemeld aan de brandweer. Bij aankomst van de eerste autospuit kwam er zwarte rook uit de ventilatiegaten van het gebouw. Een eerste bluspoging met kooldioxine was niet voldoende om het smeulen te stoppen. Na het ventileren van de ruimte van circa 10 x 10 meter hield het smeulen op. 

De brand bleek uiteindelijk te zijn begonnen in een schakelaar die tussen de noodstroomvoorziening en het ziekenhuis is gemonteerd.

Tevens was er geen stroom meer in het zusterhuis, een sportruimte en een klein gedeelte van de bovenste etages van het ziekenhuis aanwezig.

De circa 175 bewoners van het zusterhuis zijn tijdelijk in het ziekenhuis opgevangen.

Door de brand was er tijdelijk ook geen noodstroomvoorziening voor het ziekenhuis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen over een eventuele evacuatie, het opvangen van de bewoners van het zusterhuis en de noodstroomvoorziening van het ziekenhuis kunt u contact opnemen met een van de leden van de raad van bestuur van het Haga ziekenhuis.
Meldtijd


: 21.22 uur

Einde incident

: 01.05 uur
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